
Репу6nикд Ср6ијд 

РАТЕЛ 
Регулаторна дгенција зд 
епектронскекомуниклције 

и поштлнске услуге 

Н iuuli°iiPiiiuшii °iin 
0003246120174 

Број : 1-02-4042 -14/ 17-2 8 
Датум: 19.06.2017. 
Београд 

У складу са чланом 63. став 1. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/12, 
14/15 и 68/15), а на основу захтева заинтересованог понуlјача за додатним појашњењима, 
достављено електронским путем, дана 16.06.2017 у 15:20 часова, заведеног под бројем 1-02- 
4042-14/17-27, за јавну набавку радова — изградња мреже станица за мониторисање РФ 
спектра, сензора за мерење неј онизуј уhег зрачења, редни број 1-02-4042-14/ 17, обј ављуј емо 
одговоре: 

Питања:  

Poštovani, 

I nadamo se poslednja grupa pitanja: 

1. U specifikacijama se nigde ne spominje uzemljenje antenskih kablova, uzemljivačkim 
kompletima tipa FIMO KMT 7/8" РЕ i1i sličnim. Da 1i da ga predviđamo? 

2. Da 1i kombinovana mašina kojaје i utovarivač i bager u istom menja dve mašine i1i jednu? 
Тј. pošto је је potrebno 2 bagera i 2 utovarivača da 1i je dovoljan broj 2 kombinovane mašine i1i 
4?Da 1i је dodatak pikamera na prethodnim mašinama dovoljan uslov i1i je i za pikamer potrebno da 
izvođač ima posebnu mašinu? 

3. U slučaju da, nakon obraćanja Direktoratu za Civilno Vazduhoplovstvo [DCV], koje jejedino 
nadležno da izda uslove za obeležavanje stuba kao prepreke, pa isto donese rešenje o sistemu za 
noćno obeležavanje stuba,koje bi bilo znatno skuplje od onoga što је Prilogom ovog tendera - 
tehničkom specifikacijom vrlo detaljno dato, kako ćе se taj dodatni trošak rešavati? Као 
nepredviđeni rad i1i nekako drugačije? Da 1i obeležavanje stuba treba izvesti prema konkretnim 
uslovima Direktorata i1i prema vašoj specifikaciji? 

4. U vezi intervencija i vremena reakcije i rešavanja problema pitanja su sledeća: 

• Kritičan kvar treba da se reši u roku od 5 dana. S obzirom da izvođač treba da ima već 
pripremljene i kupljene zamenske uređaje na stanju, kako bi u kratkom roku mogao da interveniše, 
da 1i možete da bar u osnovnim crtama po sistemima definisati šta sve ulazi u termin kritičan kvar? 
Npr. Otkaz dela sistema video-nadzora, da 1i je kritičan i1i ne? Otkaz sistema rane najave groma..da 
1i је kritičan i1i ne...itd 

• Šta ukoliko kvar bilo kog tipa nije uzrokovan otkazom uređaja koji može da se podvede pod 
garantne uslove? Realno, tek po izlasku na lokaciju tako nešto može da se konstatuje. Kako se tada 
naplaćuje odlazak na lokaciju i intervencija? 

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге 
Палмотићева 2, 11103 Београд, ПАК: 106306, Република Србија 
Контакт центар: 011 3242 673, факс: 011 3232 537 
www.ratel.rs 



5. Tehničkom specifikacijom su date temperaturne vrednosti koje treba održavati u kontejneru na 
23+3°С. Racionalnije је da se daju dve vrednosti, letnja vrednost kojaje ova koju ste naveli i 
zimska kojaje najčešče 18+3°С, iz razloga racionalizacije troškova eksploatacije. Jer oprema ima 
dobar temperaturni opseg, a neracionalno je grejati zimi kontejner na 23°С. Molimo komentar. 

6. U pasusu 24., tenderske dokumentacije važnost ponude je definisana sa ne kraće od 60 dana a u 
obrascu ponude 90 dana od dana otvaranja ponude. Molimo razjasniti. 

7. Određen broj domaćih firmi ima značajne reference u zemljama u okruženju, na izvođenju i 
projektovanju TK lokacija sa antenskim stubovima. Da 1i je neophodno da reference budu samo iz 
Srbije? 

8. Kako je zamišljena naplata pozicije: 1 1 . ІОстали зависни трошкови који се односе на 
изградњу и монтажу станице? Kako da se sporazumemo sa nadzorom/investitorom šta smo to mi 
mislili da su zavisni troškovi? 

9. U kom roku od primopredaje lokacije ćе biti obavljen Tehnički Pregled? 

10. Na više mesta u Prilogu — Tehničkoj specifikaciji stoji informacija o sistemu za gašenje 
požara a1i nema tehničkih specifikacija za isti. Da 1i treba i ako treba koji i kakav sistem 
automatskog gašenja treba da ponudimo, NOVEC, Inergen, FM200...? 

srdačno 

Напомена: (Текст питањаје изворно преузет од стране понуђача без лекторисаtна). 

Одговори:  

Одговор на питање 1. 

У конкурсној документацији је дефинисано да су обавезе понуђача/извођача радова да 

пројекат реализује уз поштовање релевантних стандарда и добре инжењерске праксе, као и 

да радове изводи према препорукама произвоfјача опреме и важеhих прописа. Такоfје је 

дефинисано да је обавеза понуfјача да предвиди све неопходне каблове, ситан монтажни 
материјал, носеће конструкције антена и остало за инсталацију опреме за мониторисање РФ 
спектра, као и да по завршетку радова, локације и објекти морају бити у стању како би се 
омогуhило њихово безбедно коришhење и функционисање. 
Решење уземљења антенскик кабловаје предмет техничког решења понуђача, уз обавезу да 
се задовоље наведени услови дати у конкурсној документацији. Уземљивачки комплети које 
сте навели у питању, F1M0 unu слични, морају бити пројектовани и инсталирани на начин да 
задовоље изједначавање потенцијала металник маса на локацији и њихово повезивање на 
сабирницу, а ускладу са произвоfјачким спецификацијама уземљивачких комплета. Типично 
се каблови уземљују на дну, средини и врху стуба. 
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Одговор на питање 2. 

Комбинована машина која је и утоваривач и багер у истом мења две машине, тј. довољне су 
две комбиноване машине, а које функционално одговарају захтеву за два багера и два 
утоваривача према условима конкурсне документације. 
Самоходна машина са пикамером се захтева као посебна машина. 

Одговор на питање 3. 

У случају да Директорат за Цивилно Ваздухопловство изда услове који дефинише систем за 
ноћно Обележавање стуба на начин који није предвиђен овом конкурсном документацијом, 
радови на истом ћe се сматрати непредвиl-јеним радовима. 
У складу са наведеним, обележавање стуба треба извести према добијеним условима 
Директората за Цивилно Ваздухопловство. 

Одговор на питање 4. 

Конкурсном документацијом је дефинисано да је критичан квар (хитан проблем) потпуни 
застој рада инсталација, уређаја и опреме. 
У конкурсној дОкументацији је јасно дефинисано да гаранција произвођача важи према 
општим условима произвођача. 
У случају да се квар не може подвести под гарантне услове, Наручилац ћe платити Извођачу 
трошкове излазака на локацију. 

Одговор на питање 5. 

Конкурсном документацијом су јасно дати захтеви за унутрашњу радну температуру у 
контејнеру (23+3°С). 

Одговор на питање б. 

Рок важења понуде не сме бити краћи од шездесет (60) дана од дана отварања пОнуда, како је 
наведено у Одељку V, тачка 24. Важност понуде. У обрасцу понуде је грешком наведено 90 
дана, па ће у складу са наведеним Наручилац изменити Конкурсну документацију. 

Одговор на питање 7. 

Конкурсном документацијом није речено даје неопкодно да референце буду из Србије. 
Конкурсном документацијом је дефинисано да референце буду према Закону о планирању и 
изградњи Републике Србије. 

Одговор на питање 8. 

„Остали зависни трошкови" представљају трошкове који нису специфицирани и наведени у 
образцима структура цена за пОзиције 1 д0 4. Исти су ствар процене пОнуђача у циљу 
изградње предметник локација. 
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Жељко Гаговић 

Одговор на питање 9. 

Наручилац не може прецизно да предвиди рок за обављање текничког прегледа. 

Одговор на питање 10. 

Конкурсном документацијом није предвиђена испорука система за аутоматско гашење 
пожара у овој фази. 

Доставити: 
- понуђачу 

- портал УЈН 
- интернет страница наручиоца 

Службе~ик за ј 	набавке 
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