
~ А 	 Република Срби ~ а 

РАТЕЛ 
 / 	 Регулаторна агенциlа за 

слектрwмске комунини (је 
и поштанске услуге 

iiimiiti~uii;~д~u   

Број : 1-02-4042-19/15-19 
Датум: 05.08.2015. 
Београд 

ПРЕДМЕТ: Објашњење у вези јавне набавке добара - Закуп пословног простора у 
Београду, за период од три године, број 1-02-4042-19/15; 

Сходно одредбама члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" број 124/12 
и 14/15), достављамо вам објашњење у вези са следеl -iим постављеним питањем: 

1) Да ли се маже сматрати даје испуњен услов посrпављен Конкурсном документацијом 
којим захпгевате потпуну физичку издвојеност кориш ћеtiа простора, односно засебан улаз 
у приступне ходнике, уколико се Наручиоцу, у објекту који има више корисника понуди, 
искључиво за попгребе Наручиоца, кориш ћетае једног од два лифта у холу, као и засебно 
сrпепениште које води до пословног простора који се нуди? 

• Конкурсном документацијом је дефинисано да Пословни простор који је предмет закупа 
мора да буде физички издвојен у односу на остале просторе/објекте у близини (било да је 
објекат потпуно засебан и независан, било да је у склопу већег објекта али да има засебан 
улаз и да је физички преграђен од остатка објекта) и да има улаз који би cc искључиво 
користио за потребе Наручиоца. 

2) Укалико понуђач може да обезбеди поrппуну физичко-пгехничку заштиту и безбедност 
Ссрвер сале, каја при томе задовољава услове нз Конкурсне докуменrпације, да ли је за 
Наручиоца прихваrпљиво да Сервер сала буде физички дислоцирана, уколико понуђач 
обезбеди функционално еквиваленrпну повезаносп2 радних места са Сервер салом? 

• Сервер сала физички мора да буде лоцирана у пословном простору чији је закуп предмет 
набавке. 

3) Молимо вас да појасниrпе да ли постоје посебни захтеви које треба да испуни део 
пословног простора намењен за na6aparnopujy као и магацински npocrnop, у погледу 
испуњеносrпи законом прописаних услова каји се примењију за опасне материје и сл. 
(вентилација, клима, врста осветљеrаа др.) 

• Простор намењен за лабораторију требало би да има све особине стандардног 

канцеларијског простора, што значи да мора да поседује уобичајене плафонске уређаје 
система за дојаву о избијању пожара. Осим тога, a због тога што fiie у тој просорији стајати 



електрОнски уређаји, прОстОр би требал0 да буде Опремљен пренОсивим апаратима за гашење 
пожара кОји кОристе С02 (угљенди0ксид) за гашење пОжара,  a  как0 не би дОшл0 д0 
Оште1-iивања електронске Опреме услег гашења пОжара апаратима кОји кОристе прак или 
течнОст. ДОвОљн0 је да у лаборатОрији пОстОје два таква прОтивпОжарна апарата. Апарати за 
гашење пОжара угљенди0ксидОм израђују се према стандардима SRPS Z.C2.040 (ручни 
апарати)  u  SRPS Z.C2.140 (превОзни апарати). У кОнкурснОј дОкументацији је упОтребљен 
израз лаборатОрија, али није реч 0 лабОратОрији у најужем значењу те речи, шт0 значи да се у 
тим прОстОријама не1 -iе држати и упОтребљавати Опасне материје и извОдити хемијеки 
експерименти. У лаборатОрији кОја је пОтребна Агенцији ка0 наручи0цу, кОристи ће се 
електрОнска Опрема кОјОм се тестира дуга Опрема, так0 да нема пОтребе за посебим 
системима вентилације. 

Магацинеки прОстОр биће намењен материјалима и материјама кОје нису Опасне материје, 
так0 даје неопхОдн0 да тај прОстОр пОседује стандардни систем за дОјаву 0 избијању пОжара, 
еистем за вентилацију и прОтивпОжарна врата, али не и Опрему кОја је прОпиеима зактевана 
за складиштење Опасник материја. 

Регулаторна агенција за електронске комуникације и лоштанске услуге 
Вишњиfiiева 8, 11000 Београд, Република Србија 

	 Страна 2 од 2 
Контакт центар и факс: 011 3242 673 
www.ratel.rs 


	Page 1
	Page 2

